EDITAL

VITOR MANUEL FAZENDA DOS SANTOS, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
DOS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DA C.M. DA GUARDA, TORNA PUBLICO, de acordo com o

estabelecido no art. 17°, do Decreto Lei n° 306/07, os resultados do Controlo de Qualidade da Agua de Abasteci-
mento para Consumo Humano, no Concelho da Guarda.
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! RESUMO do CONTROLO de "QUALIDADE / 4° TRIMESTRE/2007 (DL306/07) i
{ Zona de Abastecimento do CALDEIRAO (Cidade e Aldeias Limitrofes) !
| Gr.Anilises Parimetros vP Unidades Valor Valor | N° Analises | N° Andlises | % Anilises | % Andlises |
¢ (DL243/02 (DL243/01) (DL243/01) [(DL243/01) Miximo Minimo Previstas | Realizadas | Realizadas | Conformes /
Y Rl  |[Bact.coliformes 0 UFC/100ml 0 0 27 29 100% 100%
| Controlo |E.coli 0 |UFC/100ml 0 0 27 29 100% 100% |
{Rotina 1 [Cloro Residual ><  [mg/L CI2 0,81 <0,05 27 29 100% S i
. Aluminio 200  |pg/L Al 45,8 <40 8 8 100% 100% +
! Clostridium perfringeng 0 UFC/100ml 0 0 8 8 100% 100%
f Germes mesofilos a 379  s/alt. |UFC/Iml 0 0 8 8 100% 100% |
i Germes mesofilos a229  s/alt.  |UFC/Iml 0 0 8 8 100% 100% ¢
‘ Condutividade 2500  [uS/cm/20°C 119 91.6 8 8 100% 100%
| Rr2 |[Cor 20 |mgL PtCo 10 <5 8 8 100% 100% |
| Contolo [pH 6,59 |unidades pH 6.6 7.2 3 8 100% 100% |
Rotina 2 Manganés 50 ng/L Mn 32 1 8 8 100% 100% ¢
! Nitratos 50 |mg/LNO3 < <1 3 8 100% | 100% )
| Amonio 0.5 |mg/LNH4 <0.05 <0.05 8 8 100% 100% |
i Oxidabilidade 5 mg/L, 02 1,6 0,8 8 8 100% 100% |
/ Cheiro 3 Fact.diluiciio 0 0 8 8 100% 100%
! Sabor 3 Fact.diluigio 0 0 8 8 100% 100% l
{ Turvagio 4 UNT 1,9 <0.20 8 8 100% 100% {
/ Antiménio 5 ng/L Sb <3 <3 1 1 100% 100%
! Arsénio 10 |ug/L 3 <3 1 I 100% 100% )
| Benzeno 1 ng/L <0.5 <0.5 1 1 100% 100% |
i Boro 1 mg/L B <0.2 <0.2 | 1 100% 100% |
’ Bromatos 25  |pg/L <2 <2 1 1 100% 100% ¢
! Cadmio 5 ng/L <0.8 <0.8 1 1 100% 100% )
f Chumbo 25 [pg/lL <5 <5 1 I 100% 100%
/ Cianetos 50  |pg/L <40 <40 1 I 100% 100% *
! Cloretos 250  |mg/L 9.8 9.8 1 1 100% 100%
| Cobre 2 mg/L <0.2 <0.2 1 1 100% 100% |
i Cromio 50  |ug/L <0.8 <(0.8 I I 100% 100% ¢
o | 1,2dicloroetano 3 ng/L <0.5 <0.5 I I 100% 100% +
! Controlo |Enterococos fecais 0 UFC 0 0 1 1 100% 100% J
fInspecgio  |Fluoretos 1,5 mg/L <0.4 <0.4 1 1 100% 100% |
/ Ferro 200  |ug/L 18 18 1 1 100% 100%
! Merctirio 1 ug/L <0.1 <0.1 1 1 100% 100% :
| Niquel 20  |ug/L <3 <3 | | 100% 100% |
i Nitritos 05 [ugL <0.3 <0.3 1 | 100% 100% ¢
/ Selénio 10 [pg/L <3 <3 I I 100% 100%
! Tetracloroeteno 10 |ug/L <0.5 <0.5 I ] 100% 100%
f Tricloroeteno 10 |pe/L <0.5 <0.5 I I 100% 100% |
4 Tri-halometanos 100 |pg/L <10 <10 1 1 100% 100% *
! Sadio 200  |mg/L 6,1 6,1 1 1 100% 100% )
| Sulfatos 250 |mg/L 1.8 1,8 1 I 100% 100% |
i HAP's 0,10 |ug/L <0,10 <0.10 I I 100% 100% |
L_'_’_Benzo(a)pireno 0,010 |pg/L -,ili)ﬂ’---,‘io:?ﬂ-.---',_-. ’_]'_’ ,@j/"_-_,@,o/i.-i
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