VITOR MANUEL FAZENDA DOS SANTOS, PRESIDENTE do CONSELHO DE
ADMINISTRACAO dos SERVICOS MUNICIPALIZADOS da CAMARA MUNICIPAL da

GUARDA, torna pt'lblicq, de acordo com o estabelecido no art. 17°, do Decreto Lei n® 306/07, os resultados
do Controlo de Qualidade da Agua para Consumo Humano, nos locais com Fontandrios origem anica de agua, do
Concelho da Guarda.

Fontanario de Pai Viegas
0,
%o
Grupos Analises Parimetros VP Unidades Valor Valor N° Andlises | N° Andlises | % Andlises | Analises
(DL243/01) (DL243/01) (DL243/01) | (DL243/01) | Maximo | Minimo Previstas Realizadas | Realizadas |Conform
€8
Rl Bact.coliformes UFC/100ml 1 1 1 1 100% 0%
Contirolo
Rotina 1 E.coli UFC/100ml 1 1 1 1 100% 0%
2 Controlo Rotina 2 0 0
I Controle Inspecgio 0 0
Controlo Controlo | Controlo
Rotina | Rotina 2 |Inspecgdo
DATA LOCAL Parametros Pardmetros Paréametros Parametros
Microbiolégicos Microbiolégicos| Fisico-Quimicos | Quimicos
IMPROPRIA
Para Consumo
18/07/07 Font. Pai Viegas Humano
Causa: Agua nio tratada
Medidas: Afixagdo de
Informagdo no local
Fontanario de Goncgalveiros
o
Grupos Anilises Parimetros VP Unidades Valor Valor N° Andlises | N° Andlises Ak ;;ises % Anilises
(DL243/01) (DL243/01) (DL243/01) | (DL243/01) | Méximo | Minimo Previstas Realizadas Realizadas Conformes
RI Bact.coliformes 0 UFC/100ml 0 0 1 1 100% 100%
Controlo 2 o
Rotina 1 E.coli 0 UFC/100ml 0 0 1 1 100% 100%
l%? Controlo Rotina 2 0 0
[ Controlo Inspeccio 0 0
Controlo Controlo | Controlo
Rotina | Rotina2 | Inspecgio
DATA LOCAL Parametros Pardmetros Pardmetros Parametros
Microbiolégicos| Microbiolégicos Fisico-Quimicos Quimicos
18/07/07 Font Gongalveiros POTAVEL
Fontanario de Dominga Feia
Grupos Analises Parimetros VP Unidades | Valor Valor  [N° Andlises | N° Anilises | % Anilises | % Andlises
(DL243/01) (DL243/01) (DL243/01) | (DL243/01) |M4ximo| Minimo | Previstas | Realizadas | Realizadas Conformes
RI Bact.coliformes 0 UFC/100ml 1] 0 1 1 100% 100%
Controlo : o
Riitini 1 E.coli 0 UFC/100ml 0 0 1 1 100% 100%
R2 Germes Mesofilos a 37° | s/alteragao [UFC/ml 10 10 1 1 100% 100%
Controlo Germes Mesdfilos a 22° | s/alteragiio [UFC/ml 15 15 1 1 100% 100%
Rotina 2 Condutividade 2500 [uS/em20°C | 309 309 1 1 100% 100%
Cor 20 img/L PtCo <5 <5 1 1 100% 100%




pH=5.7 VP
Fontanario . ; causa:natureza do solo 6.5-9
19/09/07 Dominga Feia | POTAVEL | POTAVEL [ Restantes Parametros
Inf. ao VP
Fontanario de Balsemao
Grupos Anélises Pardémetros VP Unidades Valor Valor |N° Andlises | N° Analises | % Analises |% Anilises
(DL243/01) (DL243/01) (DL243/01) | (DL243/01) | Méaximo | Minimo | Previstas | Realizadas | Realizadas | Conformes
Ri Bact.coliformes 0 |UFC/100ml 0 0 1 i 100% 100%
Controlo
Rotina 1 E.coli 0 IUFC/100ml 0 0 1 1 100% 100%
2 Controlo Rotina 2 0 0
CI Controlo Inspecgio 0 0
Controlo Controlo Controlo
Rotina | Rotina 2 Inspecgio
DATA LOCAL Pardmetros Parédmetros Pardmetros Parametros
Microbiol6gicos | Microbiologicos| Fisico-Quimicos Quimicos
12/09/07 Font. Balsemao POTAVEL
Fontanario de Benavente
J0 0,
Grupos Anilises Parimetros VP Unidades Valor Valor A Zliqes N° Anilises i :i/;ises % Anélises
(DL243/01) (DL243/01) (DL243/01) | (DL243/01) | Méximo | Minimo gy Realizadas = Conformes
Previstas Realizadas
&1 Bact.coliformes UFC/100ml 0 0 1 1 100% 100%
Controlo
Rotina 1 E.coli UFC/100ml 0 1 1 100% 100%
2 Controlo Rotina 2 0 0
[ Controlo Inspecgio 0 0
Controlo Controlo Controlo
Rotina 1 Rotina 2 Inspecgido
Parametros Pardmetros Parédmetros Pardmetros
DATA LOCAL Microbiolégicos| Microbiolégicos | Fisico-Quimicos Quimicos
12/09/07 Font. Benavente POTAVEL
Fontanario de Dorgueira
0 0,
Grupos Andlises Parimetros VP Unidades Valor Valor An?lises N° Andlises | :{;ises % Anilises
(DL243/01) (DL243/01) (DL243/01) | (DL243/01) Miximo | Minimo - Realizadas 5 Conformes
Previstas Realizadas
&1 Bact.coliformes 0  [UFC/100ml 0 0 1 1 100% 100%
Controlo
Rotina 1 E.coli 0 UFC/100ml 0 0 1 1 100% 100%
IR2 Controlo Rotina 2 0 0



















